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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZAGANIU

68-100 Zagaﬁ, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
https://www.gov.pl/web/psse-zagan
e-mail: psse.zagan@sanepid.gov.pl
NIP: 924-16-37-703

HK.903,58,2023, Zagaf, ania.....« X WIANE D12

Zaklad Gospodarki unalnej i Mieszkaniowej

a1l Qoo 68-120 Tlowa
ul. Zéromskiego 25

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu na podstawie § 21 ust.l pkt 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r,poz. 2294) w zwigzku art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U.
z 2023r., poz. 338) po zapoznaniu si¢ wynikami badania probek wody pobranych
w dniu 21.03.2023r w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Zaganiu
w zakresic monitoringu kontrolnego parametrow grupy A z dodatkowym parametrem
bakteriologicznym: Enterokoki z wodociagu publicznego w Itowej zaopatrujgcego w wodg
miejscowosci: Miasto Ttowa, Czyzowek, Czerna gm. flowa administrowanego przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Zeromskiego 25 w Itowej.

¢ Sprawozdania z badan: NR OL-LMiP-398/399//2023 z dnia 24.03.2023r, NR OL-LBS-398-
399/2023 z dnia 24.03.2023r., nr probki wody OL-398 pobranej kurka czerpalnego w Stacji
Uzdatniania Wody w Itowej przy ul. Traugutta ,

¢ Sprawozdania z badaii: NR OL-LMiP-398/399//2023 z dnia 24.03.2023r, NR OL-LBS$-398-
399/2023 z dnia 24.03.2023r., nr probki wody OL-399 pobranej u odbiorcy wody w budynku
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Zeromskiego 25 w Itowe;.

STWIERDZA
przydatnos$é wody do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociagu publicznego
w Ilowej .
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UZASADNIENIE

Analiza probek wody pobranych do badania laboratoryjnego w dniu 21.03.2023r
w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Zaganiu w zakresie monitoringu
kontrolnego parametréw grupy A z dodatkowym parametrem bakteriologicznym : Enterokoki
z wodociagu publicznego owa wykazata, ze jako$¢ wody w badanym zakresie odpowiada
wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z2017r., poz.2294).

Oceng jakosci wody z w/w urzgdzenia dostarczajgcego wode przeznaczong do spozycia przez
ludzi Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu wydal celem poinformowam’é

konsumentow.

W zalaczeniu:

1. Sprawozdanie z badafn- NR OL-LBS-398-399/2023 z dnia 24.03.2023r.
2. Sprawozdanie z badain- NR OL-LMiP-398/399/2023 z dnia 24.03.2023r.

Do wiadomosci:
@ Burmistrz Itowej
68-120 Howa ul. Zeromskiego 27
2. A/aHK w/m
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Powiatowa Stacja Sanitarno-
PC A Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Géra
POLSKIE CENTRUM Qddziat Laboratoryjny

AKREDYTACH

Sekcja Badan Srodowiskowych

tel. /68/ 414 80 22
fax: /68/ 351-47-96
psse.zielonagora@sanepid.gov.pl

2% /’/_\“\g % SPRAWOZDANIE Z BADAN Ilgéz:ﬁfel‘:r‘;lﬁfyl 2
AN e NR OL-LBS-398-399/2023 etfufia / stron:
1l z dnia 24.03.2023 1/1
PSSE Zagan
2073 -03- 7

“Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Zaganiu

WPLYINE

Aldentyfikacja zlecenia / umowy Kklienta

Harmonog.ram pobierania prébek na 2023r., ,, / f

! i

gef, .

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

LBS.9051.6.16.2023

Informacje dotyczace pobierania probek

AData pobrania prébek: 21.03.2023

ANumer protokohi pobrania: Zag-HK- 28/23

Epidemiologicznej w Zaganiu— E. Gorniak

“Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno -

Opis i identyfikacja obiektu badania

4przedmiot badania: probki wody do spozycia

Wodociag publiczny w Ilowej - wydajno$¢ wodocigegu 630 m 3d

Stan prébek: prawidlowy

Data dostarczenia do badania

21.03.2023

Data wvkonania badania 21.03.2023-24.03.2023
Wyniki/ rezultaty badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr prébki
OL-398 OL - 399
zawor czerpalny - zawdr czerpalny -sie¢ Wartoéé
ANfiai . woda podawana u odbiorcy Zaktad 1
Mlejs'&‘:e pobrania na siec SUW Gospodaeki Komunalnej parametryczna
probki: ul. Traugutta w i Mieszkaniowej [towa
Ttowej. ul. Zeromskiego 25.
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Zalecany zakres
¢ zakres: (0,10-50) NTU NTU 0.42+0,11 0.41+0,10 wmoéc}; do 1,0

Barwa PN-EN [SO 7887: 2012

+ Apl: 2015-06 metoda C mg /L Pt 144 123 -2

zakres: (2-40) mg/l Pt 7,8 pH 7.8 pH
Liczba progowa PB/LBS-06 wydanie 2 » <P

z dnia 04.08.2005r. < -
smaku (TFN) zakres: (1.4)
Liczba progowa PB/LBS-06 wydanie 2
zapachu (TON) z dnia 04.08.2005r. <19 <1 ---

zakyes: (1-4)
pH PN-EN ISO 10523:2012 o 75+0,1 7,4+0,1 6.5-9.5

zakres: (4,0-10,0) pH P (T pomiaru: 22,5°C) (T pomiaru: 23,6°C) » ’
Przewodnosé PN-EN 27888: 1999 S/ 183,6 £ 1,1 183,1 = 1,1 2500
elektryczna wlasciwa zakres: (140-2500) uS/em Hs/em (T pomiaru: 22.8°C) (T pomiaru: 23,9°C) J

Wyniki/ rezultaty badan odnoszs si¢ do otrzymanych probek

Adane pozyskane od klienta, w tym mogace wplywat na waznosé wynikow

Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294

%) Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15 mg Ptl.

3 §mak/Liczba progowa smaku/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.

4 Zapach/Liczba progowa zapachufl‘ON Akceptowalny dla lahuramryjnego zespotu oceniajgcego.

Liczba za znaki

1025ZerZ0Ng przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania probek.

Liczba za znakiem "<" oznacza dolns, gramcq zakresu pomiarowego.

Pomiar przewodnosci elektrycznej ia korekte za p 3 urzadzenia do § il wplywu temperatury.
Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan: Zatwierdzit
Starszy Asystent
Asystent Ji0y I0h; Masse
Ok LA cvedw R e S

mgr inz. Justyna Wiatr

Otrzymuja:

1. PSSE w Zaganiu (1 egzemplarz)

2.ala

Koniéc sprawozdania

S,
data 1 podpis 5a

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wiyniki badafi odnoszg sig wytacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gérze nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.







Powiatowa Stacja Sanitarno-

U Epidemio]ogiqzna ' tel. /68/ 325-46-71 w.0229
e\‘\\QJ/ﬂ"" PCA ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Gora fax: /68/351-47-96
:\\\:‘_/.‘//” e e Oddziat Laboratoryjny psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
m AKREDYTAC! Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii
PN % SPRAWOZDANIE Z BADAN “%“Z:feg‘rl;l;rfyl 2
AN e NR OL-LMiP-398/399/2023 gzemplarz Tt
ZAniy et z dnia 24.03.2023 "
AB 622 FSSEZagEn FE—
ANazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zaganiu APHYNEL O AL 2023 - ‘; 329,
4Identyfikacja zlecenia / umowy Klienta Harmonogram pobierania probek na 2023 Ly / lh x”'} f : H,r Vi
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy LMiP.9051.13.17.2023 .
4 Data pobrania probek: 21.03.2023 ;?'
Informacje dotyczace pobierania prébek 4 Numer protokotu pobrania: Zag-HK -28/23 ' i
4 Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zaganiu — E. Gérniak
4 Przedmiot badania: prébki wody do spozycia
Opis i identyfikacja obiektu badania Wodociag publiczny w Howej- wydajno$¢ wodociggu 630 m*/d
Stan probek: prawidtowy
Data dostarczenia do badania 21.03.2023
Data wykonania badania 21.03.2023 —24.03.2023
Wyniki badan
Nr prébki
Parametr OL- 398 OL- 399
A Miej i Zawor czerpalny — Zawdr czerpalny — L.
Irgsjksic:e pobran Metoda badawcza Jednostka woda podar\sanayna sied u odll;[;orci" ) WNAKLOSE L
p sie¢ SUW ul. Zaktad Gospodarki parametryczna
Traugutta w Howe;j Komunalnej i
Mieszkaniowej ltowa
ul. Zeromskiezo 25
Ogélna liczba |
mikroorganizmow ) . . .. | Beznieprawidtowych
w 22°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ 1 ml Nie wykryto Obecne w liczbie | prawldiowye
Metoda plytkowa mniejszej niz3 | Zmian
(posiew wgtchny) |
L‘(;fizba bakterii grupy | p\y EN 150 9308-1:2014-12 /100 ml
Metoda filtracji PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ 0 0 0
k A1:2017-04
membranowej
Liczba Escherichia coli
Metoda filiraci | pEN 190 0308 11201413/ | 144100 0 0 0
membranowej A1:2017-04
Liczba enterokokow
katowych ) 0 0 0
Metoda filtracji PN-EN ISO 7899-2: 2004 jtk/100 ml
membranowej

A dane pozyskane od klienta, w tym moggce wplywaé na waznosé wynikéw
!Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017, poz. 2294.

Wyniki badan odnosza si¢ do otrzymanych probek.

Osoba/y_autoryzujace sprawozdanie z badan:
STARSZY ASYE 5 Ve Nf
2025 //

]‘no‘r r:-v rrn~,

LY. 05,
anh o
Otrzymuja :
1. PSSE w Zaganiu (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

MIKR B!OLOGIHP RAZ{{QLOGI
T ? 3{{ I
gggrpgqéria arbf vzak

Zatwierdzit
p.0. K!EROWNIK SEKCJi

rabiolog

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wytgcznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powiclane inaczej, jak tylko w catosci.






